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Assembly instructions MEnV 180 plus 60 - Fresh Air
Heat Recovery Unit. Please read these assembly
instructions carefully before starting the
installation.

Warnings:

Note: All work should be done with no electrical current.
Electrical connections must only be done by an authorized
tradesman to the applicable regulations. Voltage and electrical
power supply must be compatible to the specification of the de-
vice. An all pole separator from current with a contact opening
of minimum 3 mm is specified for the installation. Installation in
rooms with high moisture or damp areas must be done accord-
ing to DIN/VDE 0100 T701.

This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.

If you operate a fireplace dependent on the room air at the
location you intend to use the device, please ensure on all
accounts that there is sufficient ventilation, especially if the
building shell is airtight.

The relevant, applicable regulations for the joint operation of
fireplaces (gas boilers, chimneys, extractor hoods, etc.) and
controlled airing and ventilation (MEnV 180 plus 60) must be
taken into consideration. Please contact your district chimney
sweep if you have any questions.

In order to prevent tampering and damage, the appliance must
be installed at least 2.30 m above ground (outdoor installa-
tion).

General instructions:

B 1 m minimum distance between the appliances
B Max. 10 m distance between an appliance pair
B Max. one partition wall with a thickness of 15 cm

n—m Installation Instructions Fresh Air
Heat Recovery Unit MEnV 180 plus 60

UHctpykums no montaxky MEnV 180 plus 60 -
TEennoo6MeHHMK NPUTOUHOrO BO3AY XA,
Mo>xanyiicra, npouTnTe 3Ty MHCTPYKLUMIO NO
MOHTA)XY nepen HauUasnom paboT no ycraHoBKe.

Mpepynpexpalowme ykasaHus:

BHumanue: Bee paborsl ocywecTsnsiorcs B 06ecToueHHOM cO-
CTOSHMM. DNEKTPOMOHTAXHbIE MOAKNIOYEHMUS PA3PELIAETCS Bbi-
NOMHSTH TONbKO ABTOPM3OBAHHBIM CMELMANUCTAM-3NEKTPUKAM B
COOTBETCTBMM C AEMCTBYIOILMMM Npeanucanmamm. Hanpsxenue
1 4aCTOTA MOAABAEMOTO TOKA AOMXKHbI COOTBETCTBOBATL AAHHBIM
npubopa. Co cTOPOHbI BHYTPEHHEN NPOBOAKM CNEQyeT npea-
YCMOTPETh MHOTOMOMIOCHOE YCTPOMCTBO OTAENEHMS OT CETH C
WIMPUHOM PA3MBIKAHMS KOHTAKTOB He MeHee 3 MM. DnekTpo-
MOHTAKHbIE PABOThI BO BNAXHbIX MOMELEHNIX HEOBXOAMMO
ocyuwecteasTs cornacto cranaapty DIN/VDE 0100 T701.

[aHHbI% NpMBOp MOXET MCNONb3OBATLCS AETbMM OT 8 neT u
cTapule, a TAKXe MoabMM C OTPAHUYEHHBIMU GUIUYECKMMH,
CEHCOPHbIMM UM MEHTASTbHBIMM CMOCOBHOCTIMM MMM C Helo-
CTATKOM OMBITA M 3HAHMIM, ECNIU OHM HAXOASTCA MOA MPMUCMO-
TPOM, MNK €CNIK KX Hayuunu BesonacHomy obpatieHuto ¢
nPUBOPOM, 1 OHM NOHMMAIOT UCXOASLME OT HEFO ONACHOCTM.
[etam Henb3s urpats ¢ npubopom. Oumnctka 1 Nonb3oBaTENL-
cKoe TexoBCnyKMBAHME He MOANEXAT BbINOMHEHMIO AeTbMM 6e3
npucmoTpa.

HPM pc160Te 3aBMCHLLEro OT BO3AYXd B NOMeELWEHUMN MCTOYHMKA
OTH4 B 3aNNAHUPOBAHHOM MECTE aKcnnyartaumm I'IPM6OPG,
0CO68HHO ApHY HANUYUU TEPMETUYHBIX O6OJ'IO‘-IEK 30AHUSA, HEe-
06XOJJMMO O6eCI'IeLIMBGTb JJOCTGTOLIHbIlZ NPUTOK BO3OYyXA.

Creayet cobntonats AEMCTBYIOWME NPEANMCAHMS, KACAIOW M-
ecs obLuelt 3KCNNYaTaunm UCTOYHMKA OTHS (ra30BbIX KONOHOK,
LbIMOXOAQ, BbITAXKHbIX KOMMAKOB W T. M1.), @ TAKXKE CUCTEMbI KOH-
Tponupyemo#t sentunsumm (MEnV 180 plus 60). Mpu Hanuumm
BONpOCcoB 06palaiTech k PAMOHHOMY CNeLManucTy nNo yxony
30 CMCTeMaMM OTBORA rA308.

[lns npenoTBpalieHNs MAHUMYASLUMI M MaTepuansHoro ywepba
npubop cnegyeT ycTaHaBAMBATH HA BhicOoTe He MeHee 2,30 M
Haa 3emnedt (HapyxHas ycTanoska).

O6wme ykasanus:

B MunumansHoe paccrosHue mexay npubopamu 1 M
B Makc. paccrostue mexay napoit npubopos 10 m

B Makc. onHa npomexyTouHas cTeHka TonwmHon 15 cm

n—m YKasaHus No MOHTAXY peKyneparopa cee-
xero sosayxa MEnV 180 plus 60

Tennoobmentuk: II/IP 22 sryTp.

Montage-instructies MEnV 180 plus 60 - Warmteterug-
winningunit voor frisse lucht. Lees deze montage-
instructies aandacht véér de start van de installatie.

Waarschuwingen:

Opmerking: Alle werken moeten worden uvitgevoerd zonder
elektrische stroom. Elektrische verbindingen mogen alleen
worden vitgevoerd door een geautoriseerde handelaar
volgens de geldende voorschriften. Voltage en elektrische
stroomtoever moet compatibel zijn met de specificaties van
het apparaat. Voor de installatie is een alpolige scheider van
stfroom met een contactopening van minimaal 3 mm gespecifi-
ceerd. De installatie in ruimtes met veel schimmel en vochtige
ruimtes overeenkomstig DIN/VDE 0100 T701.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij
toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van
het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging met
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitge-
voerd zonder toezicht.

Als u een open haard gebruikt die afhankelijk is van de omge-
vingslucht op de locatie waar u het apparaat wilt gebruiken,
zorg er dan in alle opzichten voor dat er voldoende ventilatie
is, vooral als de bouwschil luchtdicht is.

De relevante, toepasselijke voorschriften voor de gezamenlijke
werking van open haarden (gasketels, schoorstenen, af-
zuigkappen, enz.) en gecontroleerde verluchting en ventilatie
(MEnV 180 plus 60) moeten in acht worden genomen. Contacteer
de schoonveger in de buurt als u vragen heeft.

Om manipulatie en schade te voorkomen moet het apparaat
op minimaal 2,30 m boven de grond worden geinstalleerd
(buiteninstallatie).

Algemene instructies:

B minimum 1 m afstand tussen de apparaten

B max. 10 m afstand tussen een paar apparaten

B max. een scheidingswand met een dikte van 15 cm

n—m Installatie-instructies warmteterugwinnin-
gunit voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

Protection rating/
type

Mains voltage
Motor

Power input
Airpower

Heat recovery rate

Sound pressure
(3m)

Sound insulation
from outside:

Transmission power
Frequency

Battery

Heat recovery unit: II/IP 22 inside
1I/IP 24 outside

220-240V (~50 Hz)

24V DC, ball bearing mounted
3/4.5/7/11 Watt
16/25/37/60 m3/h

max. 85 %, @ 75 %

16/25/30/37 dB(A)

39 dB (equivalent to window sound insula-

tion class 3 according to VDI 2719)
9.51 - 9.55 ERP (dBm)

433 - 434 MHz

CR2025

*Subiject to technical alterations.

Knacc/sun sawmrsi

CeteBoe Hanps-
XeHune
Osurarens
Mortpebnsemas
MOLWWHOCTL
Mpoussopurens-
HOCTb MO BO3AYXY
Ko>¢dpuumenr pere-
Hepauwm Tenna
3sykoBoe pnasne-
Hue (3 m)
3sykousonaumus
CHapyxu:
MouwHocTs nepe-
Aaun

Yacrora

AkKymynsarop

11/1P 24 napyxH.
220-240 B (~50 Tu)

24 B DC, Ha WGPUKONOALIMITHMKAX
3/4,5/7/11 am

16/25/37/60 w3/u

make. 85 %, @ 75 %
16/25/30/37 dB(A)

39 b (cootsercrayer knaccy 3sykousons-
umn okoH 3 cornacto VDI 2719)

9,51 - 9,55 ERP (nbm)

433 - 434 MI'y
CR2025

* I'Iposo HQ TeXHNYeCKMe U3IMEeHEeHMa CoOXpaHsaeTcs.

Beschermingsklas-  Warmteterugwinningunit:Il/IP 22 binnen
se/type 11/1P 24 buiten
Netspanning 220-240V (~50 Hz)

Motor 24V DC, gemonteerd op kogellagers
Stroomaansluiting  3/4,5/7/11 Watt
Transportcapaciteit 16/25/37/60 m3/h
f:::;f:\:::.m:m max. 85 %, @75 %

Geluidsdruk (3 m) 16/25/30/37 dB(A)

Geluidsisolatie van
buiten:
Transmissievermo-
gen

Frequentie

Batterij

39 dB (equivalent aan raamgeluidsisola-
tieklasse 3 volgens VDI 2719)

9,51 - 9,55 ERP (dBm)
433 - 434 MHz
CR2025

* Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Instrucciones de montaje MEnV 180 plus 60 - Intercam-
biador térmico de aire fresco. Por favor, lea estas
instrucciones de montaje atentamente antes de
comenzar la instalacién.

Advertencias:

Nota: Las conexiones eléctricas deben estar desconectadas
para realizar cualquier trabajo. Las conexiones eléctricas Gni-
camente pueden ser realizadas por un comerciante autorizado
de acuerdo con las regulaciones aplicables. El suministro de
corriente y tensién deben ser compatibles con las especifica-
ciones deYdisposiHvo. Para la instalacién se ha especificado
un separador de polos de la corriente con una apertura de
contacto minima de 3 mm. La instalacién en estancias con
zonas con gran humedad o vapor debe realizarse segin DIN/

VDE 0100 T701.

Este dispositivo puede ser utilizado por nifios a partir de 8
afios de edad y personas con capacidades fisicas, senso-
riales o mentales reducidas o sin suficiente experiencia y
conocimiento si se encuentran bajo supervision o han recibido
instrucciones relativas al uso del dispositivo de forma segura 'y
comprenden los riesgos que implica. Los nifios no deben jugar
con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no pueden
ser realizados por nifios sin supervisién.

Si opera un hogar dependiente del aire de la estancia en el
lugar en el que tiene intencién de usar el dispositivo, asegirese
de que la ventilacién es suficiente, sobre todo si el edificio es
estanco al aire.

Se deben tener en consideracién las normativas aplicables
pertinentes para el funcionamiento conjunto de hogares
(calderas de gas, chimeneas, campanas extractoras, etc.)

y ventilacién y aireacién controladas (MEnV 180 plus 60).
Péngase en contacto con el deshollinador de su distrito si tiene
preguntas.

Para evitar manipulaciones y dafos, se debe instalar el apa-
rato a una altura minima de 2,30 m sobre el suelo (instalacién
en exteriores).

Instrucciones generales:

B Distancia minima entre aparatos 1 m

W Distancia mdxima entre par de aparatos 10 m

B Mdx. una pared divisoria con un espesor de 15 cm

n—m Instrucciones de instalacién para el inter-
cambiador térmico de aire fresco MEnV 180
plus 60

Intercambiador térmico: 11/IP 22 en interior
11/IP 24 en exterior

220-240 V (~50 Hz)

Clasificacién/tipo
de proteccién
Tension de red

Motor 24V CC, sobre rodamiento de bolas
Entrada de co- g
rriente 3/4,5/7/11 vatios

16/25/37/60 m3/h
max. 85 %, @ 75 %

Potencia de aire
indice de recupera-
cién de calor
Presién acustica
(3m)

Aislamiento acusti-
co del exterior:
Potencia de trans-

16/25/30/37 dB(A)

39 dB (equivalente a un aislamiento acistico
para ventanas de clase 3 segin VDI 2719)

9,51 - 9,55 ERP (dBm)

misién
Frecuencia 433 - 434 MHz
Bateria CR2025

* Sujeto a cambios técnicos.



Instrukcja montazu wymiennika ciepta
MEnV 180 plus 60. Przed rozpoczeciem instalacji
przeczytac niniejszq instrukcje.

Wskazéwki ostrzegawcze:

Uwaga: Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w stanie bez-
napieciowym. Podiqczenie do instalaci elekirycznej moze
przeprowadzi¢ tylko upowazniony specjalista, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Napiecie i czegstotliwo$¢ zasila-
nia elektrycznego muszq byé¢ zgodne z danymi urzqdzenia. W
instalacji nalezy przewidzie¢ urzqdzenie odtqczajgce wszyst-
kie bieguny od sieci o rozwartoici zestykéw co najmniej 3 mm.
Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢
zgodnie z normg DIN/VDE 0100 T701.

Dzieci w wieku od o$miu lat oraz osoby o ograniczonej spraw-
noéci fizycznej, sensorycznej lub inte|eituc|nei, a takze nie
posiadajgce odpowiedniego doéwiadczenia i wiedzy mogq
obstugiwaé urzqdzenie wytqcznie pod nadzorem lub jezeli
zostaty poinstruowane o sposobie bezpiecznego uzytkowania
urzqdzenia i zrozumialy zagrozenia zwigzane z jego uzytko-
waniem. Dzieci nie mogq sig bawi¢ urzqdzeniem. Czyszczenia
ani konserwacji urzqdzenia w zakresie wykonywanym przez
uzytkownika nie wolno powierzaé dzieciom bez nadzoru.

Aby zapobiec manipulacjom i uszkodzeniom, urzqdzenie nale-
2y zainstalowaé na wysokosci co najmniej 2,30 m nad ziemiq
(w przypadku instalacji zewnetrznej).

Przy eksploatacii paleniska zaleznego od powietrza w
pomieszczeniu w planowanym miejscu ustawienia urzqdzenia
trzeba zwrécié uwage na zapewnienie dostatecznego nawie-
wu, szczegdlnie w przypadku okrycia budynku nieprzepusz-
czajgcego powietrza.

Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw dotyczqcych

wspélne| eksploataciji paleniska (term gazowych, kominkéw,

okapéw kuchennych itd.) i systeméw kontrolowanego wie-

trzenia i przewietrzania (MEnV 180 plus 60). W przypadku
ytan ncreiy zwrécié sie do wlasciwego okregowego zaktadu
ominiarskiego.

Wskazéwki ogélne:

B Minimalny odstep migdzy urzqdzeniami: 1 m

B Maksymalny odstep miedzy urzqgdzeniami w parze: 10 m
B Maks. jedna $ciana dziatowa o grubosci 15 cm

n—m Wskazéwki dotyczgce montazu
wymiennikéw ciepta swiezego
powietrza MEnV 180 plus 60

Wymiennik ciepta: /1P 22 wewnatrz
II/IP 24 na zewngtrz

Napiecie sieci 220-240V (~50 Hz)
Silnik 24V DC, na fozyskach kulkowych
3/4,5/7/11 W

Klasa ochrony/
stopien ochrony

Pobér mocy

Wydajnosé

e 16/25/37/60 m3/h

UL T maks. 85 %, @ 75 %

odzysku ciepta : ¢

Cisnienie

akustyczne (3 m) 16/25/30/37 dB(A)
Zewnetrznaizolacyj- 39 dB (odpowiada 3 klasie izolacyjnosci

akustycznej okien wg VDI 2719)
9,51 - -9,55 ERP (dBm)
Czestotliwosé 433 - 434 MHz

Bateria CR2025

* Zmiany techniczne zastrzezone.

nosé akustyczna:

Moc nadawania

Monteringsanvisning MEnV 180 plus 60 - Friskluft-véar-
mevéxlare. Lés dessa monteringsanvisningar noga
innan du bérjar med installationen.

Varningar:

Anmaérkning: Allt arbete fér endast utféras i spénningsfritt till-
sténd. Elektriska anslutningar fér endast utféras av auktoriserad
fackpersonal i dverensstémmelse med gédllande féreskrifter.
Spénning och strdmfdrsdérining méste dverensstimma med
enhetens specifikation. Fér installationen krévs en allpolig
anordning med en kontaktéppning p& minst 3 mm fér att skilja
enheten fr&n elnétet. Installation i v&tutrymmen eller i fuktiga
omréden maste utféras i Sverensstimmelse med DIN/VDE
0100 T701.

Denna apparat kan anvéndas av barn frén och med 8 &r samt
av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental férméaga
eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de halls under
uppsikt eller instruerats om en séker anvéndning av apparaten
och om de férstétt de risker som anvéndningen kan medféra.
Barn f&r inte leka med apparaten. Rengéring och anvéndar-
underhdll fér inte utféras av barn utan uppsikt.

Vid anvéndning av en rumsluftberoende eldstad p& apparatens
planerade installationsplats mé&ste man under alla omsténdig-
heter se till att tillréicklig ventilation &r tillgénglig. Detta géller i
synnerhet fér byggnader med lufttéta klimatskal.

De relevantq, tillédmpliga féreskrifterna fér gemensam drift av
eldstdder (gaspannor, kaminer, kéksfléktar osv.) och kontrol-
lerad ventilation och luftning (MEnV 180 plus 60) méste iakttas.
Vénd dig till din lokala sotare om du har ytterligare fragor.

Fér att férebygga manipulation och skador, méste apparaten
installeras minst 2,30 m ver marken (installation utomhus).

Allménna instruktioner:

B 1 m minsta avst&ndet mellan apparaterna

B Max. 10 m avstdnd mellan tvé apparater

B Max. en skilievéigg med en tjocklek p& 15 cm

n—m Installationsanvisningar friskluft-varme-
véaxlare MEnV 180 plus 60

Kepslingeklass/yp  ‘emevars: /1P 22 nidan
Nétspé&nning 220-240V (~50 Hz)

Motor 24V DC, kullagermonterad
Ineffekt 3/4,5/7/11 watt

Lufteffekt 16/25/37/60 m3/h
Vérmeatervinnings- max. 85 %, @ 75 %

grad

Ljudtryck (3 m) 16/25/30/37 dB(A)
Ljudisolering fran 39 dB (motsvarar fénster ljudisolering klass 3
utsidan: enligt VDI 2719)
Overforingseffekt 9,51 - 9,55 ERP (dBm)
Frekvens 433 - 434 MHz

Batteri CR2025

*Tekniska &ndringar férbehalls.
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—m Initial operation of a Fresh Air Heat
Recovery Unit

-m Initial operation of two Fresh Air Heat
Recovery Units
- Maximum distance between appliances 10 m
- Minimum distance between appliances 1 m
- Max. one partition wall with a thickness of
15 cm

BBopa B 3KCNAyaTaumio peKyneparopa cBexxero
sosnyxa MEnV 180 plus 60

AuncraHumoHHoe ynpaeneHue - Onucanue

© Kuonxa BKN/BBIKN
(4T06bI repMeTHUHO 30KPbITh TPUBOP, BONONHUTENBHO
nepeBecT BNEBO 3AMOPHbIM PbINAT HO HUXKHEMN CTOpPO-
He 3aCnoHKwM)

e MNepekniouarens -/+
- Huskut yposes sentunauum (-) 60/37/25/16 m3/u
- Boicokuit yposeHs Bentunaumu (+) 16/25/37/60

M3/y

o JNetHnit pexxum paboTsi
B netHeM pexume pabotbl pekynepaTop CBeXero os-
AYyXa nepekntoyaeTca Ha CTyneHb I, M HanpaenexHue
xona 6onsuie He MeHsetcs. C 3T0ro MOMEHTA BO3AYX
13 MOMELLEHMS BCE BPEMS TPAHCMOPTUPYETCS HAPYXY.

B nnanorosom pexume 06a yctpoicTea nepeknto-
4aIOTCH HA CTyneHs |, Npu 3TOM 0aHO yCTPOKCTBO
nepekaunBaeT BO3MyX HAPYXyY, O BTOPOE YCTPOMCTBO
nepeKayMBaeT CBEXMI BO3MYX B MOMELLEHME, B STOM
crydyae HaNPABEHKE XOAA TAKXKE He MeHseTcs.
TNeTHUIM pexmm 30BepLIaeTcs NyTeM HAXATMS KHOMKM
+/-, n pekynepatop/(bi) ceexero Bozayxa cHosa
nepekntouae(io)Tcs 06paTHO B <HOPMANbHBIM» PEXMM.

Initial operation of the Fresh Air Heat Recovery
Unit MEnV 180 plus 60

Remote control - description

© on/oFF switch
(to lock the appliance airtight, the locking lever under-
neath the panel must also be shifted to the left)

o Change-over switch -/+
- low fan setting (-) 60/37/25/16 m3/h
- high fan setting (+) 16/25/37/60 m3/h

o Summer operation
In summer mode, the Fresh Air Heat Recovery Unit
switches to Level 1 and the direction of flow is no
longer changed. From this moment onwards, the room
air is transported to the outside the whole time.

In dialogue mode, both units switch into Level 1, and in
this process, one unit conveys the room air to the out-
side and the second unit brings fresh air into the room;
here too, there is no change in the direction of flow.
Summer mode is terminated by pressing the +/- button,
and the Fresh Air Heat Recovery Unit(s) revert(s) to
“normal” mode.

m—m Beon B 3kcnnyarauuio ogHoro pekyne-
paropa ceexxero BO3pyxa

—m Beon B 3kcnnyaraumio ABy X peKynepa-
TOPOB CBEXXero so3ayxa
- MakcumansHoe pacctostue ot npubopa 10 M
- MunumansHoe paccrostue ot npubopa 1 m
- Makc. onHa npomexxyTouHas CTeHKa Tonwm-
Hoit 15 cm

Eerste gebruik van de warmteterugwinningunit
voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

Afstandsbediening - beschrijiving

© AAN/UIT knop
(om het apparaat luchtdicht te vergrendelen, moet de
vergrendelingshendel op het paneel ook naar links
worden geschoven)

e Omschakelaar-/+
- lage ventilatorstand (-) 60/37/25/16 m3/h
- hoge ventilatiestand (+) 16/25/37/60 m3/h

e Werking in de zomer
In zomermodus, schakelt de warmteterugwinningunit
voor frisse lucht naar niveau 1 en verandert de stroom-
richting niet meer. Vanaf dit moment wordt de lucht in
de ruimte steeds naar buiten getransporteerd.

In dialoogmodus schakelen beide eenheden naar
niveau 1, en in dit proces transporteert één eenheid

de lucht in de ruimte naar buiten en brengt de tweede
eenheid frisse lucht in de ruimte; ook hier is er geen
verandering in de stroomrichting. De zomermodus
wordt beéindigd door op de knop +/-te drukken en de
frisse warmteterugwinningunit(s) voor frisse lucht keert
(keren) terug naar de "normale" modus.

Puesta en marcha del intercambiador térmico de
aire fresco MEnV 180 plus 60

Control remoto - descripcién

o Interruptor encendido/apagado
(para bloquear el dispositivo de forma estanca al aire,
la palanca de bloqueo debajo del panel también
debe estar desplazada hacia la izquierda)

o Interruptor de cambio -/+
- Ajuste de ventilacién bajo (-) 60/37/25/16 m3/h
- Ajuste de ventilacién alto (+) 16/25/37/60 m3/h

o Funcionamiento en verano
En el modo de verano, el intercambiador térmico de
aire fresco cambia al nivel 1y no se modifica el senti-
do del caudal. A partir de ese momento, el aire de la
estancia se transportard al exterior Gnicamente.

En el modo de didlogo, ambas unidades cambian al
nivel 1; en este proceso, una unidad transporta el aire
de la estancia al exterior y la segunda hace llegar el
aire fresco a la estancia; aqui tampoco se producen
cambios en el sentido del caudal. Para cancelar el
modo de verano, pulse el botén +/-, y los intercam-
biadores térmicos de aire fresco pasardn al modo
"normal".

- Eerste gebruik van een warmteterug-
winningunit voor frisse lucht

—m Eerste gebruik van twee warmteterug-
winningunits voor frisse lucht
- maximumafstand tussen de apparaten 10 m
- minimumafstand tussen apparaten 1 m
- Max. een scheidingswand met een dikte van

15 cm

m—m Puesta en marcha del intercambiador
térmico de aire fresco

—m Puesta en marcha de dos intercambiado-
res térmicos de aire fresco
- Distancia méxima entre aparatos 10 m
- Distancia minima entre aparatos 1 m
- Méx. una pared divisoria con un espesor de
15 cm



o @R

*
lv& ’
(2

m—m Uruchamianie jednego wymiennika
ciepta Swiezego powietrza

—m Uruchamianie dwéch wymiennikéw
ciepta swiezego powietrza
- Maksymalny odstep miedzy urzqdzeniami: 10 m
- Minimalny odstgp migdzy urzqdzeniami: 1 m
- Maks. jedna $ciana dziatowa o gruboéci 15 cm

Foérsta idrifttagningen av friskluft-véirmevéxlare
MEnV 180 plus 60

Fiérrkontroll - beskrivning

@ 1iLL-/FRAN-knapp
(for att stéinga apparaten lufttdtt, méste dessutom
lasspaken pd konsolens undersida féras &t vénster)

e Omkopplare -/+
- l&g ventilationsnivé () 60/37/25/16 m3/h
- hég ventilationsnivé (+) 16/25/37/60 m3/h

o Sommardrift
| sommarlége kopplar friskluft-vérmevéxlaren om till
nivé 1 och transportriktningen kommer inte léngre att
skifta. Frén och med denna tidpunkt kommer rumsluften
att transporteras ut hela tiden.

| dialog-lége kopplar b&ada enheterna om fill nivéa

1. Under denna process transporterar en enhet ut
rumsluften och den andra enheten in frisk luft i rummet.
Aven hér @ndras inte transportriktningen. Sommar-
l&get avslutas genom att trycka pé +/- knappen och
friskluft-varmevéxlaren/-varmevéxlarna kopplar &ter
om till "normalt" ldge.

Uruchamianie wymiennika ciepta swiezego
powietrza MEnV 180 plus 60

Pilot zdalnego sterowania - opis

o Przetacznik WL./WYL.
(Aby szczelnie zamknqgé urzqdzenie, nalezy dodatko-
wo przesungé w lewo dzwignig zamykajgcq w dolnej
czesci przestony)

o Przetqcznik -/+
- Niski stopier wentylacji () 60/37/25/16 m3/h
- Wysoki stopien wentylacii (+) 16/25/37/60 m3/h

o Tryb letni
W trybie letnim wymiennik ciepta $wiezego powietrza
przetqcza sie na stopien |, kierunek obrotéw pozostaje
niezmienny. Od tej chwili powietrze z pomieszczenia
jest w trybie ciggtym transportowane na zewnqtrz.

W trybie dialogu oba urzqdzenia przetqczaiq sie na
stopief |, przy czym jedno urzqdzenie transportuje
powietrze z pomieszczenia na zewnaqtrz, a drugie tto-
czy $wieze powietrze do pomieszczenia i w tym trybie
kierunek obrotéw réwniez pozostaje niezmienny. Naci-
$nigcie przycisku +/- kohczy prace w trybie letnim, a
wymiennik/i ciepta $wiezego powietrza przetqcza/jq
sie ponownie do pracy w trybie ,normalnym”.

— Foérsta idrifttagningen av en friskluft-
vérmeviéxlare

—m Forsta idrifttagningen tva friskluft-vér-
mevéxlare
- Maximalt avstéind mellan apparater 10 m
- Minsta avsténdet mellan apparater 1 m
- Max. en skiljevégg med en tjocklek p&
15 cm




Maintenance and Service
Fresh Air Heat Recovery Unit MEnV 180 plus 60

m—m Half-yearly Maintenance Intervals/
Service
- Automatic service display by steady red control LED
- After carrying out the service, acknowledge by
pressing the control button

m Spare parts

320304 = MEnV 180 F7 Filter

320663 = MEnV 180 G3 Filter mat

320687 = MEnV 180 Outer grille

535302 = MEnV 180 Ceramic

535319 = MEnV 180 Filter cartridge

535326 = MEnV 180 Remote control

535036 = MEnV 180 plus 60 Motor

535043 = MEnV 180 plus 60 Electronics

535050 = MEnV 180 plus 60 Control board

535005 = MEnV 180 Extension set with duct and cable
660 mm

320748 = MEnV 180 Insulating pipe

(also as an extension for wall thicknesses > 500 mm)

|

Onderhoud en service
Warmteterugwinningunit voor frisse lucht MEnV 180 plus 60

m—m Intervallen halfjaarlijks onderhoud/service
- Automatisch servicedisplay door continue rode
controle_LED
- Bevestig na het vitvoeren van de service door op de
bedieningsknop te drukken

m Reserveonderdelen

320304 = MEnV 180 F7 Filter

320663 = MEnV 180 G3 Filtermat

320687 = MEnV 180 Buitenrooster

535302 = MEnV 180 Keramiek

535319 = MEnV 180 Filterpatroon

535326 = MEnV 180 Afstandsbediening

535036 = MEnV 180 plus 60 Motor

535043 = MEnV 180 plus 60 Elektronica

535050 = MEnV 180 plus 60 Besturingskaart

535005 = MEnV 180 Uitbreidingsset met kanaal en kabel
660 mm

320748 = MEnV 180 Isolatiebuis

(Ook als een uitbreiding voor wanddiktes > 500mm)

Maintenance et service
Echangeur de chaleur d’air frais MEnV 180 plus 60

m—m Intervalles de maintenance /
de service semi-annuels
- Affichage automatique de service par une LED de
contréle rouge constante
- Une fois le service effectué, valider en appuyant sur le
bouton de contréle

m Piéces de rechange

320304 = Filtre MEnV 180 F7

320663 = Elément filtrant MEnV 180 G3

320687 = Grille extérieure MEnV 180

535302 = Céramique MEnV 180

535319 = Cartouche filtrante MEnV 180

535326 =Télécommande MEnV 180

535036 = Moteur MEnV 180 plus 60

535043 = Electronique MEnV 180 plus 60

535050 = Tableau 35 contréle MEnV 180 plus 60

535005 = Kit d’extension MEnV 180 avec conduit et cable
660 mm

320748 = Tuyau d'isolation MEnV 180

(Egalement en tant qu’extension pour une épaisseur de

mur de > 500 mm)

TexHUUECKOE M cepBUCHOE 06Cny KUBAHNE
pekyneparopa ceexero sozgyxa MEnV 180 plus 60

m—m Monyronosoit nHTepsan rexHuueckoro/cep-
BUCHOTO 06CNY>XMBAHUS
- Astomatuueckas nHamMKauyms TeXO6C]‘Iy)KMB(]HMS|
Yyepes NoCTOoSHHO MeleO}OLLlMIZ KPACHbIM KOHTPOMb-
HbIM CBETOAMON.
- Haxartmnem kHonkum ynpasneHus NnoATBepXaaetcs
npoueaypa nposeneHus TexobcnyxmuBaHms

m 3anacHsle yactn

320304 = Qunerp MEnV 180 F7

320663 = MEnV 180 G3 ¢unsrposanbHbif xonct

320687 = MEnV 180 sHewHss pewetka

535302 = MEnV 180 kepamuka

535319 = MEnV 180 ¢punsrposansHbiit narpor”

535326 = MEnV 180 aucraHumoHHoe ynpasnexme

535036 = MEnV 180 p|Us 60 Oeurarens

535043 = MEnV 180 plus 60 dnekrpoHuka

535050 = lMnata ynpaenenns MEnV 180 plus 60

535005 = YanunutensHbist komnnekt ¢ 1py6oit
kabenem 660 mm MEnV 180

320748 = MEnV 180 MsonsunonHnas tpy6ka

(8 Tom uncne B kayecTse yanuHeHus ans cten TonwmHoi > 500 mm)

Mantenimiento y revisién
Intercambiador térmico de aire fresco MEnV 180 plus 60

m—m Intervalos de mantenimiento/revisién
semestrales
- Pantalla de revisién automdtica con el LED de control
rojo encendido
- Tras efectuar la revisién, confirmar pulsando el botén
de contro

m Piezas de recambio

320304 = Filtro MEnV 180 F7

320663 = Esterilla para filtro MEnV 180 G3

320687 = Rejilla exterior MEnV 180

535302 = Ceramica MEnV 180

535319 = Cartucho para filtro MEnV 180

535326 = Mando a distancia MEnV 180

535036 = Motor MEnV 180 plus 60

535043 = Componentes electrénicos MEnV 180 plus 60

535050 = Panel de control MEnV 180 plus 60

535005 = Set de extensién con conducto y cable
600 mm MEnV 180

320748 = Tuberia aislante MEnV 180

(También como una extensién para paredes de un

espesor > 500 mm)

Odrzavanije i servis
Izmjenjivaé topline i svieZeg zraka MEnV 180 plus 60

E—E Polugodisniji interval odrzavanja / servis
- Automatski prikaz odrzavanja putem trajno crvene
kontrolne LED lampice
- Pritiskom na kontrolnu tipku potvrduje se provodenije
postupka odrzavanja

m Zamijenski dijelovi

320304 = MEnV 180 F7 filtar

320663 = MEnV 180 G3 filtarski uloci

320687 = MEnV 180 vanjska redetka

535302 = MEnV 180 keramika

535319 = MEnV 180 patrone filtera

535326 = MEnV 180 daljinski upravljag

535036 = MEnV 180 plus 60 motor

535043 = MEnV 180 plus 60 elektronika

535050 = MEnV 180 plus 60 upravlja¢ka ploc¢a

535005 = MEnV 180 komplet za produzavanie s cijevi
i kabelom od 660 mm

320748 = MEnV 180 Izolacijska cijev

(i za produzenie kod debljine zida > 500 mm)



D ITALIANO

Manutenzione e servizio
Ventilatore aria fresca con scambiatore di calore MEnV
180 plus 60

E—E Intervalli di manutenzione/servizi semestrali
- display servizio automatico con LED di controllo a
luce fissa rossa
- Dopo aver eseguito la manutenzione, per la conferma
premere il tasto di comando

m Pezzi di ricambio

320304 = MEnV 180 F7 filtro

320663 = MEnV 180 G3 materiale filtrante

320687 = MEnV 180 griglia esterna

535302 = MEnV 180 ceramica

535319 = MEnV 180 cartuccia del filtro

535326 = MEnV 180 telecomando

535036 = MEnV 180 plus 60 motore

535043 = MEnV 180 plus 60 elettronica

535050 = MEnV 180 plus 60 pannello di comando

535005 = MEnV 180 Kit di prolunga con tubo e cavo
660 mm

320748 = MEnV 180 tubo diisolamento

(anche come prolunga per spessore di parete > 500 mm)

JEZYK POLSKI

Konserwacja i naprawy
telbrids i it

wy a ciepta swiezego powietrza MEnV 180 plus 60
m—m Pétroczne okresy konserwacyijne /
serwisowe

- Automatyczne wskazanie konserwacii statym $wiece-
niem kontrolki LED na czerwono

- Naciénigcie przycisku sterujgcego kwituje
przeprowadzenie konserwacji

m Czesci zamienne i akcesoria

320304 = MEnV 180 filtr F7

320663 = Mata filtracyjna MEnV 180 G3

320687 = Kratka zewngtrzna MEnV 180

535302 = Element ceramiczny MEnV 180

535319 = Wkiad filtracyjny MEnV 180

535326 = Pilot zdalnego sterowania MEnV 180

535036 = MEnV 180 plus 60 Silnik

535043 = MEnV 180 plus 60 Elektronika

535050 = MEnV 180 plus 60 Ptyta sterujgca

535005 = MEnV 180 Rzedtuzenie z rurq i przewodem
660 mm

320748 = MEnV 180 Rura izolacyjna

(réwniez jako przedtuzenie w przypadku écian o grubosci > 500 mm)

(D> NEDERLANDS

Onderhoud en service
Warmteterugwinapparaat voor frisse lucht MEnV 180
plus 60

m—m Halfjaarlijkse onderhoudsintervallen/service
- Automatisch servicedisplay door continue rode
controle led-indicator
- Bevestig na het vitvoeren van de service door op de
bedieningsknop te drukken

m Reserveonderdelen

320304 = MEnV 180 F7 filter

320663 = MEnV 180 G3 filtermat

320687 = MEnV 180 buitenrooster

535302 = MEnV 180 keramiek

535319 = MEnV 180 filterpatroon

535326 = MEnV 180 afstandsbediening

535036 = MEnV 180 plus 60 motor

535043 = MEnV 180 plus 60 elektronica

535050 = MEnV 180 plus 60 bedieningspaneel

535005 = MEnV 180 uitbreidingsset met kanaal en kabel
660 mm

320748 = MEnV 180 isolerende buis

(ook als vitbreiding voor wanddiktes > 500 mm)

Underhall och service
Friskluft-véirmevéxlare MEnV 180 plus 60

m—m Underhall tva ganger per ar/
service
- Automatisk servicedisplay med konstant réd kontrollys-
diod
- Bekrafta utford service genom att trycka pé
kontrollknappen

m Reservdelar

320304 = MEnV 180 F7 filter

320663 = MEnV 180 G3 filtermatta

320687 = MEnV 180 yttre galler

535302 = MEnV 180 keramik

535319 = MEnV 180 filterpatron

535326 = MEnV 180 fjarrkontroll

535036 = MEnV 180 plus 60 motor

535043 = MEnV 180 plus 60 elektronik

535050 = MEnV 180 plus 60 styrkretskort

535005 = MEnV 180 férléngningsset med rér och kabel
660 mm

320748 = MEnV 180 isoleringsror

(&ven som férlangning vid véggtijocklekar > 500 mm)
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LITHIUM BATTERY
CR 2025

CR 2025

LITHIUM BATTERY
CR 2025

Disposal

This marking indicates that this product should not
be disposed with other household wastes through-
out the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled
waste disposal, recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. To
return your used device, please use the return and
collection systems or contact the retailer where
the product was purchased. They can take this
product for environmental safe recycling.

Verwijdering

Deze markering geeft aan dat dit product niet
met ander huishoudelijk afval in de EU mag
worden weggegooid. Om mogelijke schade aan
het milieu of de menselijke gezondheid door on-
gecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u het op een verantwoorde manier recyclen
om duurzaam hergebruik van materiéle hulpbron-
nen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te
retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsy-
stemen of neemt u contact op met de winkel waar
het product is gekocht. Ze kunnen dit product
meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Elimination

Ce signe indique que ce produit ne doit pas étre
éliminé avec les autres déchets ménagers dans
toute I'UE. Afin de protéger I'environnement et la
santé humaine contre tout dommage résultant de
I'élimination incontrélée des déchets, recyclez-le
de facon responsable afin de favoriser une
réutilisation durable des ressources matérielles.
Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les
systémes de retour et de collecte ou bien contac-
tez le revendeur auprés duquel vous avez acheté
le produit. Il pourra s'occuper du produit pour un
recyclage respectueux de l'environnement.

Ytunusaums:

Ha tepputopun EC nanHbiit cumson ykassisaet
HQ TO, YTO AAHHOE M3AENME HEMb3s YTUIU3MPO-
BATL KAK BbITOBbIE OTXOALI. McnonbiosaHHble
nprBopbl COREPXKAT LIEHHbIE MATEPUATbI,
NPUroAHble AN BTOPUYHOM NepepaboTku, nx
Heo6XoanMo oTNPaBKTL Ha yTURMsaumio 6es
HAHeCeHMs BPena okpyXxatowei cpene unm
300POBbIO NIOAEN B pe3ynbTaTe 6eCKOHTPONbHOTO
yaanenus mycopa. [Moatomy ytunusmpyiire,
NOXANyMcTa, MCMONb3OBAHHbIE NPUBOPLI YEpe3
nopxoasiime cucteMbl cbopa MK oTnpasbTe
nprBop HA YTUAM3ALMIO B MECTO, [E Bbl €70 NP~
obpenu. Mponaseu cam ytunusupyet npubop
HOANEXALWMM 0BPA3OM.

Eliminacién

Esta marca indica que este producto no puede
eliminarse con otros residuos domésticos en la
UE. Para evitar posibles dafios al medio ambiente
o la salud derivados de una eliminacién incontro-
lada de los residuos, reciclelos de forma respon-
sable para fomentar una reutilizacién sostenible
de los materiales. Para entregar su dispositivo
usado, dirijase a los sistemas de entrega 'y
recogida o péngase en contacto con el vendedor
del producto. Ellos pueden hacerse cargo del
producto para asegurar un reciclaje seguro.

Zbrinjavanje:

Unutar EU-a ovaj simbol upuéuje na to, da se
ovaj proizvod ne smije zbrinuti preko kuénog
otpada. Stari uredaiji sadrze vrijedne materijale
koji se mogu reciklirati i koji se trebaju odnijeti u
sakupljaliste za ponovnu preradu kako se okoli3
ti. zdravlje ljudi ne bi 3tetilo kroz nekontrolirano
uklanjanje otpada. Molimo Vas da stare uredaje
stoga zbrinete preko prikladnih sustava sakupljo-
nja ili da uredaj za zbrinjavanje odnese na mjesto,
na kojem ste ga kupili. Ono ée uredaj poslati na
preradu materijala.
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